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EDITAL N.°ko/24

ISALTINO AFONSO MORALIS, LICENCIADO EM DIREITO,
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

FAZ PUBLICO, de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.° 306/2007 de 27 de agosto
na redagiio do Decreto-Lei n.° 152/2017 de 7 de dezembro ¢ no Decreto-Lei n.® 69/2023 de
21 de agosto de 2023, até 21 ¢ apos de 22 de agosto de 2023, respetivamente, que 0s
resultados obtidos na implementagio do Programa de Controlo de Qualidade da Agua
(PCQA), bem assim como os obtidos no Controlo Operacional no Concelho da Amadora,
nas andlises de controlo da qualidade da agua de consumo humano, no que concerne aos
meses de outubro, novembro ¢ dezembro de 2023, sio os constantes do mapa anexo.

De acordo com a informagiio prestada pela Unidade Laboratorial da Divisdo de Controlo e
Protegdio da Qualidade da Agua, o nimero de analises previstas no PCQA, a percentagem
de andlises realizadas relativamente ao PCQA aprovado, o valor paramétrico, os valores
méximo e minimo obtidos nas analise realizadas, a percentagem de andlises que cumprem
a legislagiio, a informagfio complementar relativa as causas dos incumprimentos ¢ as
medidas corretivas implementadas para regularizar a qualidade da dgua, a informagéo
relativa aos parimetros conservativos analisados pela entidade gestora em alta, em
cumprimento do disposto no artigo 17.°, n.° 5 alineas a) a g) do Decreto-Lei n.° 306/2007 e
no artigo 32.° n.° 1 alineas a) a f) do Decreto-Lei n.° 69/2023, sdo os constantes do mapa
€m anexo.

E para constar se passou o presente Edital, que vai ser afixado nos lugares pablicos
habituais ¢ no sitio da Internet, nos termos legais.

Oeiras, |2 de M\O&?O de 2024

O Presidente,

Camara Municipal
eiras
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OEIRAS E AMADORA
DIVISAO DE CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA

Av. Eng.° Alvaro Roguete - 2780-002 OEIRAS

tel.: 214 460 230 - e-mail: laboratorio.analises@simas-oeiras-amadora.pt

Qualidade da Agua Destinada ao Consumo Humano do Concelho de Oeiras

Aplicagio do DL 306/2007 de 27 de ag com as all o troduzi pelo DL 152/2017 de 7 de , até 21 de agy de 2023
4 ° Trimestre 2023 (inclusive); Aplicagso do DL 69/2023 de 21 de agusto de 2023, a partir de 22 de agosto de 2023.
Total de Analises (a)
Parametro Val?r ) PCOA Valor Minimo Valor Mz'aximo Andlises que cumprem a
Paramétrico |pcQA Previstas ’ Obtido Obtido Legislacao
Realizadas
ROTINA |
Cloro Residual (mg/L) — 103 100% <0,10 1 —
Coliformes Totais (u.f.c./100 mL) 0 103 100% 0 30 99,0%
Escherichia coli (1.f.c./100 mL) 0 103 100% 0 0 100%
ROTINAII
Aluminio (pg/L) 200 25 100% 12 44 100%
Carbono organico total (mg/L) SAA 25 100% 13 22 —
(M Cheiro (Taxa de dilui¢ao) 3 25 100% <10 <1.0 100%
Clostndium perfringens (u.f.c./100 mL) 0 25 100% 0 ' 0 ' 100%
Condutividade (uS/cm) 2500 25 100% 147 208 100%
Cor (mg/L) 20 25 100% <20 54 100%
Enterococos fecais (u.f.c./100 mL) 0 25 100% 0 , 0, 100%"
Ferro (pg/L) 200 25 100% <10 9.8E+2 96,0%
Manganés (pg/l) 50 25 100% <10 <10 100%
@  Nitratos (mg/L) 50 1 100% 237 2,37 100%
Niimero de colonias a (2242) °C SAA 25 100% <1 08 —
Nimero de colonias a (3612) °C SAA 25 100% <1 39 -
pH (Unidades de pH) 6,5-9,0 25 100% 75 8,1 100%
M Sabor (Taxa de diluicao) 3 25 100% <1,0 <1,0 100%
Turvacao (NTU) 4 25 100% < 0,50 0,61 100%
INSPECCAO
@ 1,2-Dicloroetano (ug/L) 30 1 100% <0.10 <0,10 100%
@ Antiménio (ug/L) 50 1 100% <0:5o <0,50 100%
@ Arsénio (ug/l) 10 1 100% <0,50 <0,50 100%
@ Benzeno (pg/l) 1,0 1 100% <030 «0,30 100%
@ Boro (mgll) 1.0 1 100% <0,0200 <0,0200 100%
@ Bromatos (ug/l) 10 1 100% <3,00 <3,00 100%
@ Cadmio (ug/L) 5,0 1 100% <0,50 <0,50 100%
@  Cianetos (ug/l) 50 1 100% <500 <5,00 100%
@  Cloretos (mgfl) 250 1 100% 123 123 100%
@ Fluoretos (mg/l) 15 1 100% <0,100 =0,100 100%
@ Merciirio (ug/l) 1 1 100% <0,200 <0,200 100%
@ Pest. - Alacloto (pg/L.) 0,10 1 100% <0,030 0,030 100%
@ Pest. - Afrazina (pg/l.) 0,10 1 100% <0,030 <0,030 100%-
@  Pest. - Bentazona (ug/l.) 0,10 1 100% <0,030 <0,030 100%
@ Pest - Clorpirifos (pg/L) 0,10 1 100% <0,030 <0,030 100%
@ Pest - Desetilatrazina (pg/l.) 0,10 1 100% <0,030 0,030 100%
@  Pest. - Desetilsimazina (pg/.) 0,10 1 100% <0.030 <0,030 100%
@  Pest. - Desetilterbutilazina (pg/.) 0,10 1 100% <0:030 <0,030 100%
@ Pest. - Dimetenamida-P (ug/L) 0,10 1 100% «0,030 0,030 100%
@ Pest. - Dimetoato (pg/L) 0,10 1 100% <0,030 <0,030 100%
@ Pest. - Diurdo (ug/l) 0,10 1 100% <0,030 <0,030 100%
@  Pest - imidaclopride (ug/L) 0,10 1 100% <0,030 <0,030 100%
@ Pest. - Linurdo (ug/L) 0,10 1 100% <0,030 <0,030 100%
@ Pest. - MCPA (pg/L) 0,10 1 100% <0,030 <0,030 100%
@ Pest. - Metalaxil-M (ug/L) 0,10 1 100% <0,030 <0,030 100%
@  Pest - Metribuzina (jg/L) 0,10 1 100% <0,030 <0,030 100%
@  Pest - Ometoato (pg/L) 0,10 1 100% <0,030 <0,030 100%
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OEIRAS E AMADORA )
DIVISAO DE CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA

Av. Eng.® Alvaro Roquete - 2780-002 OEIRAS

UNIDADE LABORATORIAL

tel.: 214 460 230 - e-mail: laboratorio.analises@simas-oeiras-amadora.pt

Qualidade da Agua Destinada ao Consu_mo Humano do Concelho de Oeiras

4 ° Trimestre 2023 Aplicagao do DL 306/2007 de 27 de ag com as al introduzidas pelo DL 152/2017 de 7 de di , até 21 de ag de 2023
{inclusive); Aplicagio do D1. 69/2023 de 21 de agosto de 2023, a partir de 22 de agosto de 2023.
Total de Analises (a)
Parametro Valt?r - ) PCOA Valor M_Iinimo Valor hl!éximo Analises que cu~mprem a
Paramétrico |PCQA Previstas - Obtido Obtido Legislacdo
Realizadas

INSPECCAO

@ Pest. - Oxamil (ug/L) 0,10 1 100% 0,030 <0,030 100%

@ Pest. - Simazina (ug/L) 0,10 1 100% <0,030 <0,030 100%

@) Pest - S-Metolacloro (ug/L) 0,10 1 100% <0,030 <0,030 100%

@ Pest. - Terbutilazina (ug/L) 0,10 1 100% <0,030 <0,030 100%

@ Pesthicidas totais (ug/l) 0,50 1 100% 0,030 40,030 100%

@  Selénio (ug/l) 10 1 100% <2,00 «2,00 100%

@  Sadio (mg/l) 200 1 100% 9,69 9,69 100%

@  Sulfatos (mg/l) 250 1 100% 19,2 19.2 100%

@ Tetracloroeteno (ug/L) 10 1 100% <0,10 <0,10 100%

@  Tricloroeteno (ug/L) 10 1 100% <1,0 <1,0 100%
Notas: (1) - Parametro subcontralado a laboratdrio acreditado.

(2) - Parametro conservativo analisado pela entidade gestora em alta (EPAL).
O sinal "menor que” (<) indica um resultado abaixo do limite de quantificacdo (LQ) do método.

Zona de Abastecimento controlada: Oeiras

O programa de controlo de qualidade aprovado pela ERSAR contemplou, neste frimestre, a realizacao de amostragem em 103 torneiras de
consumidores.As situagdbes de incumprimento detectadas foram investigadas e sempre que aplicavel adoptadas medidas correctivas; essas
situagdes , averiguadas, revelaram ser pontuais e as causas imputaveis a rede predial, no revelando significado em termos de satide publica.

A Chefe da Divisdo de Controlo da Qualidade da Agua

Maria Cristina Paiva
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